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Soucasne problemy v energetice

Imena vyrobniho a spotrebniho mixu v siti

Vyroba
Drive nekolik velkych vyrobnich zdroju (uhli, jadro, plyn.)

Nyni pribyva mnoho mensich zdroju z obnovitelné energie
(tyto zdroje jsou obtizne regulovatelne a sit na ne nebyla stavena)

Pribyva predevsim domaci vyroba elektricke energie na NN

Spotreba

Mimo prumysl narusta spotreba hlavne v domacnostech na NN
(isou to nove spotrebice jako TC, chlazeni, topeni, akumulace a predevsim elektromobilita)

Meni se charakter spotreby z pohledu casu v prubehu dne a z hlediska
spicek ve spotrehe
Meni se pozadavky na rezervovany vykon
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Rezervovany vykon X skutecna spotreba

Smart Meter Gateway Total: 24219.1 kWh (100 %)
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Jake Jsou mozne zpusoby reseni

Centralisticke Direktivni

vyhovuije stareé predstave energetik o rizeni zateze pomoci HDO
Prikazni systém jednotlivym zakaznikum kdy mohou ktery spotrebic uzivat

— porusovani - technologicke neutrality pfikazované EU JEE
Moznost direktivniho zapinani a odpinani spotrebicu podle distribuce

Moznost odepnuti - zakazu vykonu vlastniho zdroje odberatele (FVE)
Moznost odepnuti odbeératele od site u

te uplne

K tomuto je nutne postavit obri datove centrum pro sher dat od vsech uzivatelu
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Jake |sou mozne zpusoby reseni
Decentralizovane

zapojeni koncovych odbératelu tzv. aktivnich zakazniku do rizeni zateze
pomoci EKONOMICKYCH nastrojt

—- takto to nafizuje EU! (EU 2023/1162) TGS

Rizeni pomoci Dynamickych Tarifu

VAR L 4

Rovnomernejsi rozpros

treni spotreby v prubehu dne 24/7 jeste neznamena snizeni spotreby

oV v

i spicek spotreby a naopak vyu

Ve, ¢ v

Ziti pretoku pro spotrebu a akumulaci

Peak Shaving: uriznut
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Vyuziti pre

toku u jednotlivych spotrehitelu pro okamzitou spotrebu a pro a kumulaci
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Jynamicke larify pro NN

Rizeni je mozné jiz pi 3-4 zakladnich tarifech

zakladni fixni hodnota sjednana se zakaznikem podle jeho hlavniho jistice na ktery obchodnik
nakoupi levnou elektrickou energii na urcitou dobu dopredu ze stabilnich vyrobnich zdroju

¢ VvV v

v dobe odberove spicky se spotrehitel omezi ve vlastni spotrebe na predem smluvenou uroven
(75%, 50%.. Sjednane hodnoty A1, v takevem pripade zakaznik odebira elektrickou energii
ve stejne cenove hladine jako Al)
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Jynamicke larify pro NN

Rizeni je mozné jiz pi 3-4 zakladnich tarifech
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je aktivni po dobu pretoku v siti, ktere nejsou vyuzite a ktere nam mohou ohrozit stabilitu site.
Tarif muze byt az minusovy podle nadmerneho mnozstvi elektricke energie v siti

motivace zakazniku k maximalnimu odberu v tomto prechodnem case a vyuziti prilezitosti
pro akumulaci, topeni, chlazeni nabijeni elektromobilu ...

je tarif penalizacni (pokud zakaznik v dobe platnosti tarifu A2 prekroci dohodnutou uroven

spotrehy, pak nad tuto uroven plati sjednanou castku, ktera muze byt i nekolikanasobne vyssi ne
u zakl. tarifu A1)

Tarif Al je fixni, dynamicke jsou tedy tarify A2, B a C promenne v case podle momentalni
situace v siti.
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Podminky pro pouziti

dynamickych tarifu

Cela tato problematika se tyka NN

Elektromery instalovane na siti jsou v zasade 4-tarifni

¢ VO

e rizen

Zakaznik si musi sam zainvestovat do zarizeni, ktere mu umozni automatick | spotreby

podle sveho uvazeni, vysi i case

Ma uzavrenou smlouvu o poskytnuti dynamickych tarifu se svym dodavatelem elektricke energie

Je take nezhytne splnit zakladni podminku, ve ktere podle provadéciho narizeni komise EU 2023/1162
je narizeno, Ze zakaznik dostane primo ze sveho elektromeru informaci o sve spotrebe v temer

realnem casel
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Motivace pouzivani

dynamickych tarifu
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pozadavek EK na 100% Roll-Out ve vsech zemich EU

Odpadaji zbytecne vysoke investice do site NN
Efektivni vyuziti sité NN v priibéhu 24/7

Odpadnou naklady na predimenzovane Datove Centrum

vaVe veve ¢

Moznost pouziti podstatne levnéjsich meéricich chytrych zarizeni

vyrazne nizsi investice do chytreho méreni

Snizeni rizika kybernetickeho utoku na siti (neni instalovano odpinaci zarizeni

A A &4

Vyrazne nizsi cena u motivovaneho zakaznika na NN!




Priklad realného provedeni
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| Weather Info.

‘ ' ' ' | Power Generation ) '
Power(W) 15.4C 8.5 1556.6
- : g E-Today(kWh) E-Month(kWh)
Day Month Year Total light rain
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9.2 357.5 731.0 1236.3 579 ol
E-Today E-Month E-Year E-Total
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